NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
Center za mikrobioloSke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja
Oddelek Nova Gorica, Vipavska c. 13, 5000 Nova Gorica, tel. (05) 33 086 00, fax (05) 33 086 08

OBCINA CERKNO, VANJA MAVRI ZAJC

batum: 30.11.15 Protokolna 3t. 001973
List 8t. 1

POROCILO o] I ZIDTU ANALTIZE
PITNTIH VoD
Narod&nik : Obé&ina Cerkno Bevkova 9,Cerkno
Vzorec odvzel: Ob&ina Cerkno, Vanja Mavri Zajc
Upravljavec : Ob&ina Cerkno Bevkova 9,Cerkno
Kraj odvzema : Vodooskrbni sistem Gorenji Novaki
Odvzeto ¢ 24.11.15 Sprejeto : 24.11.15 Analizirano do : 27.11.15

Metoda vzordenja: Spremni list odvzema vzorca pitne vode St. 4,
24.11.2015

Stanje vzorca ob prevzemu: ustrezno
Odvzeto ob 11.00 uri.

vOddelek za mikrobioloSke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja
Nova Gorica je akreditiran pri Slovenski akreditaciji, reg.St.LP-014."

Rezultati oznadeni z # se nanaZajo na neakreditirano dejavnost.

I ZVID
VZOREC N 0O R M A T I V
1 Gorenji Novaki 40,pipa v kuhinji
Escherichia coli po MPO3 0 CFU/100 ml 0
Koliformne bakterije po MPO03 0 CFU/100 ml < 4
Enterokoki po MPO6 0 CFU/100 ml 0
C.perfringens po MP04 0 CFU/100 ml # 0
Stevilo kolonij pri 22°C po MP02 CFU/1 ml # 36
Stevilo kolonij pri 37°C po MPO2 100 CFU/1 ml # < 4

OCENA : /
# - rezultati se nana$ajo na neakreditirano dejavnost

Rezultati so v odebeljenem tisku.
Mejne vrednosti (normativi) so iz Pravilnika o pitni vodi (Ur.1l.RS
%t.19/04) Priloga 1 del A (Escherichia coli in enterokoki) in C

(koliformne bakterije, C.perfringens (vkljudno s sporami), Stevilo
kolonij pri 22°C in Stevilo kolonij pri 37°C)

NADALJEVANJE »>>




Datum: 30.11.15 Protokolna St. 001973
List 5t. 2

zafetek preskusa konec preskusa

Escherichia coli po MPO3 24.11.2015 25.11.2015
Koliformne bakterije po MPO03 24.11.2015 26.11.2015
Enterokoki po MPO06 24.11.2015 26.11.2015
C.perfringens po MP04 24.11.2015 26.11.2015
8tevilo kolonij pri 22°C po MPO2 24.11.2015 27.11.2015
Stevilo kolonij pri 37°C po MPO2 24.11.2015 26.11.2015

MP02 metoda preskuSanja ISO 6222:1999
MP03 metoda preskuSanja ISO 9308-1:2014
MP04 Pravilnik o pitni vodi

MP06 metoda preskuSanja ISO 7899-2:2000

Opomba :
0 (ni najdeno)
< 4 (najdeno)
4-9 (ocenjeno Ztevilo)

Porodilo se nanaSa izklju&no na preskuSani vzorec.
Poro&ila se brez pisnega doveljenja Oddelka za mikrobioloSke analize
£ivil, vod in drugih vzorcev okolja ne sme razmnoZevati, razen v

celoti.
Analiziral: Skupaj 0.00 todk VODJA ODDELKA:
Tanja Kavcicé Judita Vidri .dipl.biocl

univ.dipl.milfobioclog spec. biologije
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Center za mikrobioloske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja
Oddelek za mikrobiolo3ke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica
Vipavska cesta 13, RoZna Dolina, 5000 Nova Gorica, tel.: +386 (0) 5 330 86 00/ fax.: +386 (0) 5 330 86 08

Datum: 30.11.2015 Protokolna $t..001973M

MNENJE

Vzorec: PITNA VODA — VODOOSKRBNI SISTEM GORENJI NOVAKI
Kraj odvzema: Gorenji Novaki 40, pipa v kuhinji

Glede na opravljen obseg laboratorijskih analiz vzorec vode, odvzet 24.11.2015,
ni skladen z zahtevami Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS §t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06,
25/09 in 74/15), zaradi presezenega $tevila koliformnih bakterij v 100 ml.

Odgovorni analitik: Vodja oddelka:
Tanja Kav¢ic,univ.dipl.mikrobiol. Judita Vidrih gfnjy/dhpl.biol.,spec.med.mikrobiol.

Mnenje se brez pisnega dovoljenja Oddelka za mikrobioloSke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja ne sme razmnoZevati,
razen v celoti

OBR OMA 40- Podlaga za mnenje
Izdaja 3* 27.3.2014 Stran/strani:1/1

Odobril:
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Rezultati oznadeni z # se nana%ajo na neakreditirano dejavnost
Center za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica
Vipavska cesta 13, RoZna Dolina, 5000 Nova Gorica, tel.: +386 (0) 5 330 86 00/ fax.: +386 (0) 5 330 86 08

Datum: 2. 12. 2015 Protokolna &t.: 15 PV 0649

POROCILO O PRESKUSU

Vzorec: PITNA VODA - VODOVOD GORENJI NOVAKI
Kraj odvzema: Gorenji Novaki 40, pipa v kuhinji
Naroénik: Ob¢ina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno
Upravljavec: Obcina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno
Vzorec odvzel: Obtina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, Vanja Mavri Zajc
Odvzeto: 24.11. 2015 ob 11:00 Zacetek analize: 24. 11, 2015
Sprejeto: 24.11. 2015 ob 13:15 Konec analize: 25. 11, 2015
Stanje vzorca ob prevzemu v laboratorij: ustrezno.
PARAMETER METODA ENOTA REZULTAT VREDNOST® |ZVEDBE
Laboratorijske
analize:
SIST EN ISO sprejemljiva za
Ear‘f’a t()Spfgg' 7887:2012 m™ <0,2 potrognike in brez 24. 11.
oef.abs.436 nm) metoda B neobigajnih sprememb
,. ] sprejemljiv za potro$nike

Vonj 26’\;832’\31'2 ts)r%'\écrmj'ﬁ; # in brez neobicajnih 24,11,

) prejemy sprememb

N sprejemljiv za potrosnike]

Okus SR Zrerze okusa, | in brez neobicajnih 2411,

) prejemi sprememb

sprejemljiva za

Motnost SI7%12'7|§|2\10IOSOO NTU <0,20 uporabnike in brez 24, 11.

: L 6

neobi€ajnih sprememb
pH vrednost ISO 10523:2008 7,3 (24,0°C") 6,5-95 24, 11.
ggbtcr')cna prevodnost | - <5 7ess:1985 us/em 121 # 2500 24. 11,
i SIST IS0 7150-

Amonij 11996 mg NH4/I <0,02 0,50 25, 11.
Opombe:

# - rezultati se nanasajo na neakreditirano dejavnost.

(A) Mejne vrednosti so iz Pravilnika o pitni vodi (Ur. I. RS §t. 19/04), priloga 1, DEL C (Indikatorski parametri).
(6) V primeru priprave pitne vode iz povr§inske vode, motnost ne sme presegati 1,0 NTU v vodi pri izstopu iz naprave za pripravo

pitne vode.
(7) Temperatura je izmerjena z metodo SIST DIN 38404-C4: 2000.

VODJA ODDELKA
mag.Vanja Fabjan Velikanje

L N

ODGOVORNI ANALITIK
Ljuba Maver, univ.dipl.kem,

lrer

OBR OKA 063-1/8 /OP OKA10 Izdaja 8/15. 1. 2014 1M
063-1 obrazec izvid PV, z znakom SA, izdaja 8

Poroéilo se nanasa izkljuéno na analizirani vzorec.

Porocila se brez pisnega pristanka preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti.

Odobril:
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Center za okolje in zdravje
Oddelek za okolje in zdravje Nova Gorica
Vipavska cesta 13, Rozna Dolina, 5000 Nova Gorica, tel.: +386 (0) 5 330 86 00/ fax.: +386 (0) 5 330 86 08

Datum: 2. 12. 2015 Protokolna §t.: 15 PV 0649 M

MNENJE

Vzorec: PITNA VODA - VODOVOD GORENJI NOVAKI
Kraj odvzema: Gorenji Novaki 40, pipa v kuhinji

Glede na opravljen obseg laboratorijskih analiz je vzorec vode, odvzet 24. 11. 2015, skladen z zahtevami
Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS, $t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09).

ODGOVORNI ZA PODROCJE:
Ljuba Maver, univ.dipl.kem.

.

VODJA ODDELKA:
Jasna Elot,__univ.dipl.kem.
¢
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OBR 00Z 38s Izdaja 2/Velja od 15.1.2014 Stran 1 od |
Mnenje se nanasa izklu¢no na dostavljeni vzorec.
Mnenje se brez pristanka OOZ ne sme reproducirati, razen v celoti.

Odobril:_

38s OBR OOZ Mnenje o skladnosti vode



